
Kotlíková dotace
výměna kotle UT

1. Patro 100m2

přízemí 100m2

sklep

kotel UT

Stávající stav: kotel na uhlí s ručním přikládáním - Slokov Variant 40KW
samotížný okruh doplněný el. čerpadlem
počet radiárorů - celkem 18 ks (příz. 9ks, I. p. 9ks)
3 okruhy rozvodu teplé vody

Nový stav: automatický kotel na uhlí EkoScroll V7 Plus 25KW (Ekodesign)
násypka vpravo
ekvitermní regulace
bezdrátový prostorový termostat do I. patra
expanzní tlaková nádoba
anuloid - je/není potřeba?
2 okruhy rozvody teplé vody (sloučit stávající 1. a 2.)
bez akumulační nádrže

Termín realizace: květen-září 2016
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5 ks - obývák, 
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rozvod teplé vody



kotel na uhlí s ručním přikládáním - Slokov Variant 40KW

automatický kotel na uhlí EkoScroll V7 Plus 25KW (Ekodesign)


