GAS-DET, spol. s r.o. ' HONEYWELL ANALYTICS - SIEGER
Mahelova 7
602 00 BRNO

Crech Republic

G0 25521764, DIC: CZ25521764

Zapsano v obchodnim rejstiike KOS Brmo, oddil C, vioika 30135

Penéini Ustav: KB a.s., Merhautova 1, 604 11 Brno, CZ, Ciste 4dtu: 19-9094500217/0100

Protokol o provedené kontrole a kalibraci
detektort plynu

Provozovate!l |Fragokov-export, v.d., Budovatelskémﬁmﬁﬁéb 05 Pregov

Odbératel DATEL Ledet s.r.o.

Adresa Marie Majerové 1152, 584 01 Ledec nad Sazavou

Typ zafizeni |1 x Cidlo Sensepoint HT Combustible
1 x Propojovaci krabice do vysokych teplot FEEL R2000 HT
1 x Vyhodnocovaci jednotka — UNIPOINT

Provedeneé prace:

Kontrola a kalibrace zafizeni pro detekci plynu uvedené nahofe

1/ Vizualni prohlidka

2/ Kontrola a nastaveni proudu smydek senzoru (200mA)

3/ Kontrola a nastaveni ,,0¢

4/ Kontrola a nastaveni hiadin A1=10%LEL, A2=20%LEL

5/ Kalibrace cejchovnim plynem (viz zaznam)

6/ Kontrola vystupnich signéli

Termin pfisti kontroly a kalibrace:

30.2.2009

Zavady na zafizeni, které nebyly odstraneny:

ZARIZENI JE BEZ ZAVAD A PLNE FUNKCNI

Kontrola a kalibrace byla provedena v souladu s vyhl. 246/2001 Sh.

a pfislusnymi pravnimi pfedpisy, normativnimi pozadavky a dokumentaci vyrobce

Zafizeni bylo pfedano provozovateli v provozuschopném stavu po
kontrole, kterou proved! technik servisu Ing. Jindfich Fiala

Vi Brné Dne:  5.9.2008

Za provozovatele: Za servis: A % La




