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1.Technická zpráva 

Zřízení nové vodovodní přípojky z hlavního vodovodního řádu do domu č.p 

322 z důvodu neexistující přímé vodovodní přípojky. 

 

Přípoka bude vedena z hlavního vodovodního řádu umístěného 

v komunikace kolmo k domu č.p 322 a to v délce cca 8m 

p.č, komunikace 4185/1 je ve vlastnictví obce Lomnice nad Lužnicí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Potřeba vody 

Bytová jednotka 2+1 a garsoniéra, vodoměr tedy DN20(DN25) 
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3. Situace + přilehlé sítě 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Sítě elektrického vedení + plynu (EON) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedení elektřiny 

plyn 



Sítě radiokomunikace 

Dle vyjádření CRA nejsou řádné sítě 

 

 

 

 



4.Podélný profil vodovodní přípojky 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                               

 

 

Dům č.p 322 

Komunikace  4185/1 

Vedení elektřiny plyn 

kanalizace 

Hlavní vodovodní řád 

110cm 
200cm 

Vodovodní přípojka 



Vodovodní přípojka  - detail 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

PE 32-40 pro DN 20 

(PE 40-63 pro DN 25) 

8m 



Vodoměrná šachta 

Vodoměrná šachta bude umístěna v domě za obvodovou zdí,rozměr 0,7x0,95x0,4 m 

. 
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