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Legenda miestnosti — podlahové vykurovanie DEVL:
4 Plocha |Vikon | DP-18 DSVF—150
p X zQ.No< . y DEVIreg™ Touch
| miestnosti m? W m $/d (m)
PRIZEMIE
101 | ZADVEREE 432 150 - 0,542 - (21/3)
102 | TECHNICKA MESTNOST 4,01 225 - 0,5¢3 - {21/2)
103 | KucHiia 10,96 525 - 0,5¢7 1 (26/2)
104 | 0BWACIA 1Z8A 20,00 1050 - 05x14 | 1 (26/1)
105 | cHooea 6,53 150 - 0,5¢2 1 @)
106 | KOPELAA 5,50 300 - 0,5x4 1 (25/2)
107 | 18a 12,80 935 52 - 1 (24/1)
108 | 1z8A 10,14 535 29 - I (24/2)
109 | izea 14,10 935 52 - 1 {25/1)

Typ siete a napdfovd shstava:
J+PEN (N+PE) str. S0Hz 400/230V/MN-S

ZAISTENIE BEZPECNOSTI V SOLADE STN EN 61140:

Dchranné apatrenie:

Ochrana pred zdschom el. pridom podka STN 33 2000—4-41:2007
kop. 411: Somotinné adpajenie od nopdjenia:
411,27 ZAKLADNA OCHRANA:

Al.  I6Kodnd izaldria Zivjch Eosti.

A2, I&brany alobo knty.

411.3:  OCHRANA PRI PORUCHE:
411.3.1 Ochranné wzemnenie a achranné pospdjanie.
411.3.2 Samatinné cdpojenie pri poruche.

415 DOPLNKOVA CCHRANA

4151 Pradové chrnice.
4152 Dopinkowé ochranré pospdjonie.

@

Legenda :
Elektronicky termostat
+ podlahovj snimag

Termokabel DEVIFLEX
Vykurovacia rohoZ DEVIMAT

Typ: DEVIreg™ Touch

Typ: DIP-18
Typ: DSVF-150

IP30

P67
P67

VYPRACOVAL

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

STAVBA:

INVESTOR

MIESTG STAVBY

DATUM

07/2019

POCET A4

4

STUPEN PROJEXTU

PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

C. ZAKAZKY

PS/S0

RODINNY DOM

140-2019

SADA CISLO:

Cast

ELEKTROINSTALACIA

MIERKA

0BSAH

DISPOZIENA SCHEMA PRIZEMIA — elektrické podiahové vykurovanie! ™0

CSLO VYKRESU
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