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LEGENDA MATERIALU:

qx \P \? zasuvky 230V/16A (h=0,3m)
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zasuvky 400V/16A (h=0,3m)

spina¢ (h=1,1m)

digestor

boiler

svitidlo Zarovkové nasténné

svitidlo Zarovkové vodotésné

s pohybovym ¢idlem

svitidlo zarovkové

el.trouba + sporék

pohon vrat

elektricky Zebfik

rozvodnice RD

TABULKA MISTNOSTI

IN. POPIS MISTNOSTI | PLOCHA PORCHY
PODLAHA STENY
GARAZ 44,54m:| Betonova Malba
DILNA 18,63m?| Betonova Malba
ZARIZOVACI PREDMETY

TR ROZVADEC TOPNYCH OKRUHU

um UMYVADLO

we SPLACHOVACI ZACHOD

DR DREZ

P PRACKA

SP SPORAK

L LEDNICE

PK PLYNOVY KOTEL

B KOMBINOVANY BOILER EL/PLYN

v VANA

SK SPRCHOVY KOUT

POZNAMKA

Provoznf soustava :
ovi§d4ni :

3+PE+N, 50 Hz, 400/230V, TN—-C-S

1+PE+N, 50 Hz, 230V, TN-S

proudovy chréni€ : PF 7 — 16 / 2 / 003 — DE
Ochrgna pfed nebezpe¥nym dotyKovym nap&tim je navrfena
dle CSN 33 2000—4-—-41 a norem CSN souvisejicich, ochranou
samo¥innym odpojenim od zdroje, ochranym pospojovdnim
s vyrovndnfim potencidlu a proudovymi chrdni&i.

JAMI projekt

Ing. Jaroslav Krsiak
Tovarni1264/6

Praha 7,170 00

st. parc.¢. 947/25, 947/28
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investor zodpovédny projektant méfitko M. 1:100
Ing. Hana Taborska Ing. Viadimir Krsnak datum 05/2016
Cermakova 1270/8 , Praha 2| SIUPGR projoktové
Pavel Taborsky dokumentace
Jaromirova 759/13 , vypracoval i
Praha 2 Ing. Jaroslav Krinak DUR+DSP
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Architektonické a
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Gislo vykresu

D.1.4.3.2

¢islo kopie




