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POZNAMKA: 8
Provozn{ soustava : 3+PE+N, 50 Hz, 400/230V, TN—C-S
ovldddni : 1+PE+N, 50 Hz, 230V, TN-S
proudovy chréni€ : PF 7 — 16 / 2 / 003 — DE
Ochrgna p‘fed nebezpe?fn)fm dotykovym nap&tim je navrZena
dle CSN 33 2000—4-41 a norem CSN SOUVISEJICICh ochranou
samo¥inn, m odpo;emm od zdroje, ochranym pospojovdnim
s vyrovndnim potencidlu a proudovymi chrdnidi.
investor zodpovédny projektant méfitko ;
Ing. Hana Taborska JAMI projekt
ég' a 12708 Prahad  Ing- Viadimir Krshiak datum 05/2016 Ing. Jaroslav Kréiiak
ermal f)va y » Praha stuperi projektové Tovarni1264/6
Pavel Taborsky dokumentace Praha 7, 170 00
Jaromirova 759/13 , vypracoval i
Praha 2 Ing. Jaroslav Krsiiak DUR+DSP D.1
akce Architektonické a
NOVOSTAVBA RD stavebné technické feseni
st. parc.¢. 947/25, 947/2? Cislo vykresu Cislo kopie
k.u. 787396 VSestary u Ri¢an
ROZVODNICE RD
F. X. 05/2016 D.1.4.3.5




