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RA2 - stop VZT

DT1 - stop VZT

RH2 - stop VZT

RS2 - stop VZT

RH2 - PK uzavře

EPS
24VDC

Dveře - Otevře

SHZ - MVS1
SHZ - MVS2
SHZ - porucha
SHZ - rezerva

4G/2R

12R
4G/2R

závora - otevře (z druhé ústředny EPS v síti essernet)

ZOTK CHUC - aktivace

BAP - uzavře (z druhé ústředny EPS v síti essernet)
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Ústředna v síti essernet


