Základ pro tepelné čerpadlo:

Výkop 80 cm hloubka, 50 cm šířka, 100 délka
Betonování sloupků 110x20x40 (VxŠxD) s armováním podle nákresu
Obrubník po obvodu 300 cm
Zasypání kačírkem
Odvoz vykopané zeminy
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