POZNAMKY:

Napéatové sustava 3+PEN, 400V,50Hz, TNC, In=200 A

Ochrana pred zasahom elektrickym prddom STN 33 2000 - 4 - 41
V normalnej prevadzke izolaciou, krytmi

Pri poruche samoc¢innym odpojenim napajania

Prostredie je vonkajSie

Pred zacCatim vykopovych prac je investor povinny dat zamerat
a vytycCit vSetky podzemné siete

Pri subehu vedeni je potrebné dodorzat ochranné pasma a pri
krizovani je potrebné viest kabel v chrani¢ke, STN 33 2000-5-52
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ELEKTROPROFIS

ING. PETER ZELINKA
PRI STRIEBORNOM JAZERE 3

903 01 SENEC
Mobil : 0905 605 876

NAZOV STAVBY _UmN\_ZO*A Bratislavska
PRIPOJKA ELEKTRICKEJ ENERGIE

MIESTO STAVBY Pezinok, Bratislavska ul.85, €.p. 3276/1,3276/14

INVESTOR FELEPA s.r.0., Zelezni¢na 56, 903 01 SENEC

STUPEN PD PROJEKT PRE REALIZACIU FORMAT| 2XA4
PROJEKTANT ING. PETER ZELINKA pATum |11/2022
PROFESIA ELEKTROINSTALACIA MIERKA | M 1:500
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